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X LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE | sy com
_ Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,
sygnatariusza porozumiert EA MLA i ILAC MRA dotyczgcych wzajemnego 1

HAIAMTA

uznawania sprawozdan z badan.
Nr akredytacji AB 196
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_35/09/LMW sz. ]
MINOSITES! BIZONYLAT HEcMRA
Megbizo: BUDVAR Centrum S.A. ul. Przemyslowa 36 % 7\
98-220 Zdunska Wola AR
Termék: KBE 70 Select, Modern S+
rendszer(l egysoros tébbszarny( ablak
nem plasztfikalt PVC profilokbol 2620
1800
Amely a kdvetkez6 eredményeket ért el:
Vizsgalt tulajdonsdg Vizsgalali médszer Mindsités
SZELTEHER
ELLENALLOSAG PN-EN 12211 2 C osztaly
prébanyomés P1(Pa)
VizZZAROSAG PN-EN 1027 6 A osztaly
Gyartoi nyilatkozat szerint a vizsgalt ablakok gyartasahoz veszélyes anyagok
$ VESZELYES ANYAGOK nem keriiinek alkaimazéasra
PN-EN 14351-1:2008 ] .
HANGSZIGETELES B melléklet Rw(C; Cy)=31(-1; -5} dB
\ LEVEGO
ATERESZTOKEPESSEG PN-EN 1026 4 oszthly
100 Pa mellett
AZ ABLAKRA HATO EROK PN-EN 12046-1 1 osztély
MEﬂ ANIKUS PN-EN 14608 4 osztély
SZILARDSAG PN-EN 14609 4 oszthly
kétsoros
(pcv)
éretek:
?zéeeseség: 1800 mm
m agassag: 2620 mm
Ug: 1,0 Wim2K
PN-EN ISO 10077-1 UF: 130 Wim2K
HOATERESZTES (szAmitasok) Psi_g?g,mfbmv K
d: 70 mm
Lg: 13576 mm
Uw ablaic:
1,27 W/m2K

Alerownik apo:storl;

Ziotéw, 2009 augusztusa

Micezysiale Kotyns

Metalplast KARO Ziotéw SA, ul Kujaniska 1De.’77-4DD Ztotow

www. metalplast-karo.pl, e-mail: romb@gk-kety.com. pl

NIP 767-000-00-75 AEGON 000057388 KRS 0000120632

tel. +48 6872650401, fax +48 672650400, kapitat zaktadowy 17.900.000 PLN
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uznawania sprawozdan z badan.
Nr akredytacji AB 196

, LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE
Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacii,
sygnatariusza porozumien EA MLA i ILAC MRA dotyczgcych wzajemnego
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35/09/LMW sz. IS

MINOSITES! BIZONYLAT
Megbiz6: BUDVAR Centrum S.A. ul. Przemysiowa 36
98-220 Zdunska Wola

Termék: KBE 70
Select, Modern
S+ rendszer(
egysoros
tobbszarnyu
ablak nem
plasztfikalt PVC
profilokbol

160

1800

Amely a kivetkez6 eredményeket ért el:

Vizsgélt tulajdonsag Vizsgalati modszer MinGsités
SZELTEHER
ELLENALLOSAG PN-EN 12211 2 C osztély
prébanyomas P1(Pa)
VIZZAROSAG PN-EN 1027 6 A osztaly
Gyartoi nyilatkozat szerint a vizsgalt ablakok gyartasahoz veszélyes anyagok
VESZELYES ANYAGOK nem kerllinek alkalmazasra
: PN-EN 14351-1:2006 ] ]
HANGSZIGETELES B meflékiet Rw(C; Cu)=31(-1; -5) dB
LEVEGO ]
ATERESZTOKEPESSEG PN-EN 1026 4 osztaly
100 Pa mellett
AZ ABLAKRA HATO EROK PN-EN 120468-1 1 osztaly
ME ?1 ANIKE s PN-EN 14608 4 osxtély
SZILARDSAG PN-EN 14609 4 osztily
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Metalplast KARO Ziotéw SA, ul Kujanska 10e, 77-400 Ziotow
www. metalplast-karo.pl, e-mail: romb@gk-kety.com.pl

NIP 767-000-00-75 REGON 000057388 KRS 0000120632
Grupa Kety tel. +48 672650401, fax +48 672650400, kapitat zakladowy 17,900.000 PLN




